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Masuri de prevenire si stingere a incendiil
sperifice sezonului rece

Majoritatea incendiilor ce se produc in sezonul rece se datoreaza
exploatdrii de multe ori in conditii necorespunzatoare ori cu defectiuni a
mijloacelor de incdlzire centrale si locale, urmata de aparitia unor
evenimente nedorite. Pentru inldturarea pericolului de incendiu care poate
apirea in sobe, recomandam céateva mdsuri specifice:

- sobele fara acumulare de cdldura se vor utiliza numai cand sunt
complet echipate, (burlane, usite la focar, cenusar);

- distanta intre sobe sau burlane si pereti, precum si intre burlane si
planseeie combustibile, va fi de minimum 1 m dacd sunt neprotejate si de
minimum 0,70 m cand sunt protejate prin tencuire sau zidarie; distanta intre
partea superioard a sobei si planseul combustibil va fi minimum. 2 m la
planseele neprotejate si de minimum 1.5 m. la cele protejate;

- pardoseala combustibild de sub sobele metalice se va izola cu o placa de
azbest de 0,5 cm, acoperita cu tabld sau printr-un postament de caramida,
beton etc, cu grosimea de 6 cm, Aceastd protectie va depdsi perimetrul sobei,
lateral cu 25 c¢m si in fata focarului cu 50 ¢cm. Daca picioarele sobei sunt
scurte, perimetrul va avea o grosime de minimum 25 ¢m;

- distanté dintre sobd si peretele combustibil din fata focarului nu va fi mai

micd de 1,25 m;

_inainte de utilizare sobele si cosurile de fum sa fie verificate, reparate,
curitate si puse in perfectd stare de functionare;

- curdtirea cosurilor se va face ori de cate ori este nevoie insda nu mai rar
decat o datd la doud luni;

_este interzis a se utiliza sobe si cosuri fisurate, fara usite la focare si
cenusare sau izolate necorespunzator fata de elementele combustibile ale
cladirilor;

- pe timpul functionarii sobelor, usitele de alimentare se mentin inchise;.

- se va evita aprinderea focului utilizand benzing, petrol sau alte lichide

inflamabile;

_ l4sarea far supraveghere a sobelor sau suprasolicitarea lor termicad, este

interzisa;

- depozitarea lemnelor, carbunilor sau a altor materiale combustibile s&
nu se facé pe sobe sau in preajma lor;

-cenusa se va evacua periodic intr-un loc stabilit si amenajat In acest
scop, fard pericol de incendiu si numai dupi ce se vor stinge resturile de
jar;

_se va evita folosirea lemnelor mai lungi decat dimensiunile focarului;



-nu l&sati copiii singuri in casd, cu focul aprins in sobd, urmarea este, de
reguld, jocul acestora la sobd, cdderea jarului pe podea si incendierea
locuintei, iar in cele mai multe cazuri copiii mor asfixiati, neavane pe unde
sd iasd, deoarece, parintii la plecare incuie usa locuintei;

- este interzisd mentinerea n functiune a sobelor care scot scantei pe cos,
din cauza constructiei defectuoase sau a folosirii lor nerationale;

-este interzisa racordarea sobelor la cosuri metalice sau scoaterea
burlanelor prin ferestre, pe sub streasina etc;

- este interzisd racordarea sobelor la canale sdu burlane de ventilatie;

-in camerele cu incilzire cu sobe este interzisd curdtirea cu benzind,
neofaiing, petrol etc. a dusumelelor si a oricarui obiect;

- este interzisd folosirea resourilor improvizate, suprasolicitarea prizelor de
curent (prin utilizarea a cel putin patru aparate electrice: concomitent),
supradimensionarea sigurantelor fuzibile prin inlocuirea fuzibilului cu litd,
conectarea marilor consumatori (masini de spalal, calorifere electrice) pe
circuite subdimensionate, improvizatii pe circuitele electrice.

II. Reguli de bazi ce trebuie respectate la verificarea centralelor

termice de apartament, astfel incét sd se evite accidentele:

- montarea, dar mai ales punerea in functiune a unei centrale termice
de apartament se va efectua. in mod obligatoriu, de personalul autorizat al
unei societdti autorizate de ISCIR si deproducdtorul centralei termice
respective si care la final, va elibera o serie de documente in conformitate
cu Prescriptiile Tehnice ISCIR in vigoare - de exemplu Autorizatia de
functionare sau verificare tehnica periodicéd;

- proiectarea si executarea instalatiei de gaz aferente centralei termice pe
combustibil gazos se realizeaza doar cu firme autorizate ANRGN;

- incheiati un contract de service cu o societate autorizatd de ISCIR de
producitorul centralei termice respective, de persoane neautorizate nu
ezitati s luati legatura cu o societate autorizata de ISCIR si sd ii solicitati
efectuarea unei verificiri tehnice si obtinerea autorizatiei de functionare.
Furnizorul de gaze va sista livrarea gazelor daca nu aveti autorizatiile de
functionare si verificarile tehnice la zi ale centralei.

Aparatele consumatoare de combustibili gazosi pot fi date in
exploatare de durata la utilizatorul final numai dupd finalizarea
montirii/ instaldrii, punerii in functiune si verificarilor tehnice efectuate de
un agent economic autorizat de ISCIR si dupa avizarea rapoartelor de
verificare de citre ISCIR sau, dupd caz, de catre un agent, economic
-autorizat de ISCIR 1n acest sens.

O functionare sigurd si de duratd a centralelor termice presupunerea
uzura si fenomenul de imbatranire ale materialelor sd fie cunoscute din timp
si sd fie inlaturate prin médsuri adecvate. Pentru realizarea acestor scopuri,
precum si pentru protejarea utilizatorilor, a apdrut necesitatea efectuarii
verificdrilor tehnice periodice. Responsabilitatea initierii verificdrilor
tehnice periodice revine utilizatorului final.

Despre obligativitatea efectudrii acestor verificari tehnica periodice
utilizatorul va fi informat prin instruirea initiald, cu ocazia primei puneri
in functiune si inmandrii si semndrii livretului aparatului. Semnarea
acestui livret de catre utilizatorul final semnifica insusirea de catre acesta a
obligatiei de a supune aparatul verificdrii tehnice periodice si de a nu il
utiliza in lipsa autorizatiei de functionare.Veriftcarile tehnice periodice
trebuie sa fie extinse si asupra aparatelor care au fost instalate inainte de
intrarea in vigoare a prescriptiei tehnice de combustibili gazosi. este
obligatorie, cel putin o data la doi ani iar revizia o dala la 10 ani conform
prevederilor normativului tehnic NTPE/2QQ8,



Autorizarea functionarii si verificarea tehnicd periodicd a centralei pot
fi. facute de orice societate autorizatd de ISCIR. Dacd aveti garatie pentru
aparat de la o societate autorizatd sau un contract de service, apelati la
aceste societdti, intrucat cunosc cel mai bine. tipul centralei
dumneavoastrd sau eventualele probleme ce pot apdrea in functionarea
acesteia.

Verificarea si revizia periodica a inatalatiilor de utilizare a gazelor
sunt obligatorii si se efectueaza de operatorul licentiat al sistemului de
distributie, in conformitate eu prevederile contractului de furnizare a
gazelor naturale. Operatiunile de verificare se efectueaza ,la maximu 2 ani si
cele de revizie, la maximum 10 ani de cétre firme autorizate ANRGN. In
cazul in care verificarea sau revizia nu se poate efectua din cauza absentei
consumatorului, acesta vd fi anuntat in scris asupra datei reprogramarii
verificdrii sau reviziei! Dacd verificarea sau revizia nu: se poate efectua la
data reprogramats, se va proceda la sistarea furnizérii gazelor.

Autorizarea de functionara a centralei termice se va face la prima
punere in functiune si periodic, cel putin o data la 2 ani. Furnizarea
combustibilului gazos se va face numai la centrala termicé care indeplineste
conditiile de functionare in sigurantd si cars are verificarea tehnica
periodicd efectuatd, conform prevederilor prezentei prescriptii tehnice.
Utilizarea aparatelor fird verificare tehnicd periodica efectuatd de un agent
economic autorizat ISCIR si fard avizarea raportului de verificare de catre
cel autorizati sd o facd este interzisa.

Furnizarea combustibilului gazos se va face numai la aparatele care
indeplinesc conditiile de functionare in sigurantd si care au verificarea
tehnicd periodicd efectuatd. Furnizorul de gaze este obligat sd sisteze
livrarea combustibilului la utilizatorul final care nu face dovada indeplinirii
conditiilor privind functionarea in conditii de sigurantd a aparatului pe care il
detine.
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Nu uitati !
Printr-un comportament preventiv,
va salvati viata si bunurile,



